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Тема 5. Воздействие наружной среды на микроклимат. 
Факторы воздействия наружной среды. Параметры наружного 
климата. Расчетные наружные условия. Эксплуатационные 
наружные условия. 

Тема 6. Требуемая тепловая мощность систем обеспечения 
микроклимата. 
Понятие тепловой нагрузки на системы отопления­
охлаждения. Составляющие тепловой нагрузки на системы 
отопления-охлаждения. Трансмиссионный тепловой поток, 
проходящий через наружные ограждения. Инфильтрационный 
тепловой поток. Теплопоступления от солнечной радиации 
через лучепрозрачные ограждения. 

Тема 7. Вентиляционный процесс обеспечения микроклимата. 
Эффективность вентиляционного процесса. Определение 
воздухообмена в помещении. Нестационарный 
вентиляционный процесс. Струйные течения в помещении. 
Приточные струи. Движение воздуха около вытяжных 
отверстий. 

Тема 8. Влажностный режим зданий и его влияние на 
микроклимат в помещениях. 
Общие понятия о влажностном режиме. Конденсация и 
сорбция водяного пара. Конвекция парообразной влаги. 
Расчет влажностного режима при стационарных условиях 
диффузии водяного пара. Меры против конденсации в 
помещениях. Перемещение жидкой влаги в помещении. 
Тема 9. Энергетические аспекты обеспечения микроклимата. 
Годовые затраты энергии на отопление-охлаждение. Годовые 
затраты энергии на вентиляцию. Энергосберегающие 
технологии в ССМК. 
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